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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г.Бузулуке,
Бузулукском, Грачёвском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»

Аттестат аккредитации органа инспекции КА,.ш.1. 710040 от 25.05.2015г. в национальной системе
аккредитации

ОКПО95660087, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560302002

Адрес, телефон, факс, Е-та11 юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, д.48, ":
тел.(3532)772923, факс(3532)775608

Е-гпа11: юг',005(а>п1а1!,гц; Сайт: огепйэЬк.гц

Адрес, телефон, факс, Е-гпа11 филиала: 461046, г. Ьузулук, 4 микрорайон, д. -1 Б, тел. (35342)5-76-98,
факс (3 5342) 5-89-14.

Е-ша11: Лэц7201~~сйпй1!,гц
201Ьг.
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УТВЕРЖДАЮ 1>:
Главный врач Бузулукского филиала
ФЬУЗ «Центр гигиены и
эпидемиолор ни в Оренбургской
области

Е.Ю. Лошкарева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 56.ФБУЗ.04.01-02.2016-0231 «26» феврали 2016 г.

1. Объект санитарно эпидемиологической экспертизы: результаты лабораторных
исследований воды питьевой МУП «Уральское ЖКХ»

2. Юридический адрес: Оренбургская область, Первомайский район и. Уральский ул.
Спортивная № ~с

3. Представлены документы: протокол пабог>аторных исспедований №№ 1091 1092
1093 1094 1095 от ~0.02 201бг. №И. 109б, 1097 1098 1099 .Л 00 от19.02~01бг,

4. Основание для санитарно - эпидемиологической экспертизы: ироизводственно-
лабораторны и контроль договор № 1Х7 от 02 Об. -"О1 5

5. Цель санитарно-эпидемиологической экспертизы установление соответствия
~несоответствия нормативным документам пабораторных исследований воды питьевой
б. Дополнительные сведения:-

7. Оценка результатов исследований:
скважина и, Уральский Первомайскийрайон 0реноургская область
Вода питьевая 1 2.16.1091.5.

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические
исследования Ьоби~ие колиформные оактерии, термотолерантные колиформные бактерии
общее микробное число) и санитарно- иеиеничесские нокачатели ~апах нривкес мутность
иветность водородный показатепь, общая минерализация Есухой остаток~ жесткость
общы окисляемость перманганатная. П4 В анионоактивные, фенольный индекс
нефтепродукты. аммиак ~по азоту). нитриты ~нитрит-ион) нитраты (по 1ЧОз1 железо
Я~ммарно1 марганец срльфать хпориды фториды. алюминий калы~ий ~Г~амагний~М~).

Показатель: калы1ий ~~ .'а) нере паментирр тся.
Рез~льтаты проведенных исследований не соответствуют треоованиял СанПиН
2.1 4.1074-01 «Питьевая вода. 1'йиенические требования к качеству воды центрспизованных
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систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гиг
обеспечению безопасности систем горячего водоснаЬжения»

скважина и, Межевой Первомайский район Оренбургская область
Вода питьевая 1 2.1б.1092.5.

Проведены лаЬораторные исследования воды питьевой на ~мик обиологические
исследования Собщие колиформные бактерии термотолерантные колиформные бактерии
общее микробное число) и санитарно- игиенические показатели запах иривк~~, мутность'
цветность водородный показатель общж минерализащ~ ~сухой остатон~ жесткость
общс~ окисляемость перманганатная П4В анионоактивные фенольный: индекс
нефтепродукты ами~ак ~по азоту) нитриты ~'нитрит ион)„нитраты (ио ИОь~, железо
~ммарно марганец сульфаты. хлориды фториды алюминий кальций(',( а магний~М~Д.

Показатель: кальуий((;а~ нере-паментируется.
Результаты проведенных исследований не соответствуют требованиям ('.анПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические треЬования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения Конт~роль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ио показателю жесткость
обизезя хлориды

скважина и, Усов Первомайскийрайонс Оренбургская область
Вода питьевая 1 2.16.1093.5.

доведены лабораторные исс педования воды питьевой на микробиологические
исследования ~общие колиформные бактерии термотолерантные колиформные бактерии.
общее микробное число) и санитарно- игиенические показатели запах. привкус мутность
Вветность водородныи показатель оаизая минврализазин ~сухой остатокз жесткость.
общж окисляемость перманганатная. П4В анионоактивные сренольный' индекс
нефтепродукты аммиак (по азоту), нитриты ~нитрит ион~. нитраты (по ХО~~ железо
~суммарно) марганец сульфаты хчориды. фториды, алюминий кальций1(;а) магний(МД.

Показатель: кальций 1(,'а) не ре - чаментиру~тся
Результаты проведенных исследований не соответстбуют треЬованиям (.анПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Конт~роль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем .орячего водоснабжения» по показателю жесткость
общая.

скважина и. Ветелки Первомайскийрайон ОренЬургская оЬласть
Вода питьевая 1 2.1б.1094.5.

Я~оведены лабораторные исследования воды питьевои на микробиологические
исследования ~оЬщие колиформные бактерии, термотолерантные колифоомные бакте~эии
общее микробное число) и санитарна- и'йенически~ показатели: запах привкус мутность
цветность водо~эодный показатель оЬщая минерализация 1сухой остаток~ жесткость
общщ окисляемость перманганатная. П4В анионоактивные фенольный индекс
нефтетродукты аммиак ~по азоту) нитриты ~нитрит-ион) нитраты (по ИО~~ железо
Яммарно) марганец сульфаты хлориды. фториды алюминий кальций1'(;а~,магний ~М~.

Показатель: кальций ~(,а1 нере -ламентируется.
Результаты иооведенных исследований нб соответс твуют требованиям СанПиН
2,1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические треоования к качеству воды уентрализованных
систем питьевого водоснабжениа Контроль качества, 1игиенические требования к
обеспечению безопасности систем ~оряче~о водоснабжения» по показателю жесткость
общая.

скважина п. Лебедево Первомайский район ()ренЬу~гская область
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Вода питьевая 1 2.16.1095.5.

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические
ования ~общие колиформные бактерии термотолерантные колиформные бактерии,

оби~ее микробное число~ и санитарно-ригиенические показатели: запах привкус мутность,
иветность водородный показатель общая минерализаиия (сухой остаток~, жесткость
общеы окисляемость перманганатная ПАВ анионоактивньы, фенольный индекс
нефтещзодукты аммиак 1по азоту1 нитриты 1нитрит-ионг, нитраты Лпо ЖОзг, железо
~~арно марганей, сильфать хлориды, фториды алюминии кальуий~(.'а~ магний~ЛЯ~

Показатель: кальуий~Са) нерерпа~ентируетсяг

Результаты щроведенных исследований нр соответствую т требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические треЬования к качеству водыиентрализованных
систем питьевого водоснабжения Контроль качества, Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю жесткость, '
обизая общая минерши~защзя ~с~хай остаток1, хлориоы

Распределительная сеть ул Мира. №1 и. Ветелки Первомайский район
Оренб~ргская область

Вода питьевая 1 2.16.1096.5.

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические
исследования ~общие кол~~ормные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии
общее микробное числоз и санитарно-гигиенические показатели сзапах привкус, мутность
иветность~.

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, 1'игиенические треоования к качеству водь централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем оряче .о водоснабжения»

Ращределительная сеть уп, П!кольная. №1 п. Межевой Первомайский район
Оренб~гская область

Вода питьевая 1 2.16.1097.5.

доведены лаЬораторные исследования воды питьевой на микробиологические
исследования 1общие колиформные бактерии„тврмотолерантные колиформные бактерии
общее микробное число~ и санитарно-...йиенические показатели~запа~ привкус мутность
иветность~.

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям ' СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 1игиенические треоованю~ к качеству водырентрализованных
систем питьевого водоснабжения Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем .оряче о водоснабжения»

Распределительная сеть уп Мирная. Х 10. п. Усов Первомайский район
Оренб~ргская оЬласть

Вода питьевая 1 2.16.1098.5.

Я~оведены лабораторные исследования воды питьевой на микроЬиологические
исследования ~общие колиформные Ьактерии, термотолерантные колиформные бактерии
общее микробное кислое и санитарно-гигиенические показатели 1запах привкус мутность
вветность1.

Результаты проведенных исследовании соответствуют требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 1игиенические требования к качеству водыиентрализованных
систем питьевого водоснаЬжениа Контроль качества, Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем орячеро водоснабжения».

Распределительная сеть. ул
Оренбургская оЬласть

1Лкольная №Зх п..ПеЬедево Первомайский район
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Вода питьевая 1 2.16.1099.5.

Я~оведены лабораторные исследования воды питьевой на микроб
исследования лобщие колиформньсе бактерии термотолерантные колиформнь
общее микробное число~ и санитарноггигиенические показатели ~эоны привкус мутность
иеетность~.

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водыентрализованных,

систем питьевого водоснабжения Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горяче о водоснабжения».

Р~асп еделительная сеть ул. Целинная №~с и. Уральский Первомайский район,
Оренбургская область

Вода питьевая 1 2.16.1100.5.

Я~оведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические
исследования уобщие колиформные оактерии термотолерантные колиформные бактерии,
общее микробное число> и санитарно- игиенические показатели лзапа» привкус мутность
иеетность).

Результаты проведенных исследовании соответствуют требованиям "Ганссисз .
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические треЬовакчи к качеству водыиентрализованных
систем питьевого водоснабжения Контроль качества. Ги иенические требования к
обеспечению безопасности систем горяче о водоснаожения».

ЗАКЛ1ОЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований воды питьевой МУП «Уральское ЖКХ»
Оренбургская область Первомаискиираион и. Уральскии ул. Спортивная № 2

скважина и. Уральский Первомайскийрайон Оренбургская область
Вода питьевая 1 2.16.1091.5.

не соответств ет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды иентрализованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения» по показателю жесткость оЬи~ая.

«сз'. с

скважина и. Межевой Первомайскийрайон. Оренбургская область
Вода питьевая 1 2.16.1092.5..

не соответств ет т ебованиям ~ ."анПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая

вода, Гигиенические требования к качеству воды иентрализоеанных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. 1'игиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения» по показателю жесткость общая хлориды.

скважина и. Усов Первомайский район Оренбургская область
Вода питьевая 1 2.16.1093.5.

не соответств ет т ебованиям ~.,'анПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая

вода. Гигиенические треоования к качеству воды иентралиюванных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к оЬеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения» по показателю жесткость оощая.

скважина и. Ветелки Первомайскийрайон Оренбургская область
Вода питьевая 1 2.16.1094.5.

не соответств ет т ебованиям СанПиН 2.1.4.10?4-01 «Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды иентрализованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. 1'ииенически~ треоования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжени»> по показателю жесткость оощая
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область

.1.4.1074-01 «Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего еодоснаблюенинь по показателю .жесткость обилен обью минерализауин
~с~сой остаток) хлориды,.

Распределительная сеть, ул Мира №1 и. Ветелки Первомайский район
~О~нб~гская область

Вода питьевая 1 2.16.1096.5.
соответств ет т ебованиям СанПиН ~.1 4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеств~ воды и ентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к оо~сиечению безопасности систем горячего
водоснабжения».

Рас~~еделительная сеть ул. Школьная №1 и. Межевой Первомайский район
Оренбургская облас ть

Вода питьевая 1 2.16.1097.5.

соответств ет т ебованиям СанПиН 21.4.1074.01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды иентрализованных систем питьевого водоснабжения Контроль
качества. Гигиенические треЬования к оЬеспечению Ьеюпасности систем горячего
водоснабжения».

Распределительная сеть ул Мирная №10 и. Усов. Первомайский район
Оренбургская область

Вода питьевая 1 2.16.1098.5.

соответств~етт требованиям СанПиН '-.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
треЬования к качеству воды иентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические треЬования к обеспечению ~кзопасности систем горячего
водоснабжения».

Распределительная сеть ул Школьная №3 и. ЛеЬедево Первомайский район
Оренбургская область

Вода питьевая 1 2.16.1099.5.

соответствует требованиям СанПиН 2.1 41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеств~ водыиентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».

Распределительная сеть ул. Целинная, №; п уральскийс Первомайский район
Оренбургская область

Вода питьевая 1 2.16.1100.5.

соответствует требованиям СанПиН ~. 1 4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству водыиен~тализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль '
качества. Гигиенические треЬования к ооеспечению Ьеюпасности систем горячего
водоснабжения».

Экспертизу провел врач по общей гигиене
Бузулукского филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Оренбургской области» Ковешникова М.См
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